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Uwagi:

Lokalizacja ztqcz kablowych zgodnie z planem instalacji elektrycznych zewnetrznych

2. Istniejacy uktad pomiarowy podlega zdemontowaniu zgodnie z rys. nr 352/P/2015 wg.

ENEA Operator
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RYSUNEK: STAN ISTNIEJACY

SCHEMAT ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — SZAFKA OFP
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1. Lokalizacja ztqcz kablowych zgodnie z planem instalacji elektrycznych zewngtrznych

2. Kabel nN—YAKY4x120 relacji st. transf. "LPKiW” nr 10834 szafa pomiarowa OFP

przepiq¢ do projektowanej szafy SK3

3. W budynku "Portier” zdemontowaé¢ rozdzielnie RG—1.

85-674 BYDGOSZCZ

RYSUNEK: STAN ISTNIEJACY

SCHEMAT PROJEKTOWANEJ ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — SZAFKA OFP (SK6)

Nowq rozdzielnig¢ projketuje sie zlokoalizowa¢ przed budynkiem.

Ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wytgczenie zasilania

Uktad sieci TN—-C
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