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Lp. Podstawa 
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Opis Klucz wy-
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czy

Jedn. mia-
ry
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zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W K-P CEE W MYŚLĘCIN-
KU - WERSJA ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

1.1 Modernizacja systemu zapotrzebowania na c.o. maszynowania
pompy ciepła w układzie biwalentnym- wg.wytycznych PFU

1
d.1.

1

analiza włas-
na 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
(sanitarno-elektryczneo) instalacji pompy ciepła typ
powietrze-woda wraz z systemem magazynowania
krótkoterminowego i układem sterowania na potrze-
by K-P CEE w Myślęcinku  - analogia komplet

kpl 1

2
d.1.

1

KNR-W 4-02
0514-03

Wykonanie instalacji maszynowni pompy ciepła ty-
pu powietrze - woda 2 x 40 kW   - montaż orurowa-
nia, izolacji , zbiorników, zawory regulacyjnych, re-
gulacja instalacji, zasilanie elektryczne pompy ciep-
ła, modernizacjia kotłwoni olejowej z przystosowa-
niem do zasilania powietrzną pompą ciepła - wg.
wytycznych PFU - analogia  komplet

szt. 1
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1.2 Wykonanie kompletnej instalacji ogniw fotowoltaicznych o mo-

cy do 20 kWp - wg. PFU 
3

d.1.
2

analiza włas-
na 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ins-
talacji ogniw fotowoltaicznych wraz z ekspertyzą
konstrukcji dachu oraz instalacją odgromową- ana-
logia komplet

kpl 1

4
d.1.

2

KNR 5-18
1601-04

Wykonanie kompletnej instalacji ogniw fotowoltaicz-
nych o mocy do 20 kWp w układzie off-grid z przy-
stosowaniem do współpracy z pompą ciepła typu
powietrze - woda i magazynem energii o pojemnoś-
ci 30 000Ah- analogia komplet

kw 20

5
d.1.

2

KNR-W 5-05
0706-01

Wykonanie systemu sterowania mini BMS hybrydo-
wego układu powietrznej pompy ciepła, ogniw PV,
kotła olejowego - analogia komplet

elem. 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 3 -



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W K-P CEE W MYŚLĘCINKU - WERSJA ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

1.1 Modernizacja systemu zapotrzebowania na c.o. maszynowania pompy ciepła w układzie biwalentnym- wg.wytycznych
PFU

1
d.1.

1

analiza
własna 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (sanitarno-elektryczneo) insta-
lacji pompy ciepła typ  powietrze-woda wraz z systemem magazynowania krót-
koterminowego i układem sterowania na potrzeby K-P CEE w Myślęcinku  -
analogia komplet

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR-W 4-02
0514-03

Wykonanie instalacji maszynowni pompy ciepła typu powietrze - woda 2 x 40
kW   - montaż orurowania, izolacji , zbiorników, zawory regulacyjnych, regula-
cja instalacji, zasilanie elektryczne pompy ciepła, modernizacjia kotłwoni olejo-
wej z przystosowaniem do zasilania powietrzną pompą ciepła - wg. wytycznych
PFU - analogia  komplet

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Wykonanie kompletnej instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy do 20 kWp - wg. PFU 
3

d.1.
2

analiza
własna 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji ogniw fotowoltaicz-
nych wraz z ekspertyzą konstrukcji dachu oraz instalacją odgromową- analogia
komplet

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

2

KNR 5-18
1601-04

Wykonanie kompletnej instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy do 20 kWp w
układzie off-grid z przystosowaniem do współpracy z pompą ciepła typu powie-
trze - woda i magazynem energii o pojemności 30 000Ah- analogia komplet

kw

20 kw 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1.

2

KNR-W 5-05
0706-01

Wykonanie systemu sterowania mini BMS hybrydowego układu powietrznej
pompy ciepła, ogniw PV,kotła olejowego - analogia komplet

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
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