
oprawa uliczna 71W

odległość pomiędzy słupami

długość kabla zasilającego pom. słupami

zabezpieczenie w słupie

uziom szpilkowy (R<30Ω)

słup oświetleniowy stalowy: uliczny h=6m

numer słupa

LEGENDA:

1. Proj. obwód oświetleniowy wykonać kablem YKY 5x16 /1kV

2. Długość podanego kabla uwzględnia zapas kabla (2m na słup)

3. Słupy uziemnić zgodnie ze schematem

4. Wprowadzone do słupa końce kabli osłonić rurą  pcv karbowaną fi 50

5. Główną linię zasilającą wykonać w istniejącej kanalizacji kablowej.

    Pozostałe prace wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu

    mechanicznego.

6. Słupy montować na prefabrykowanym fundamencie F-100

UWAGI:

ZASILANIE W UKŁADZIE TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania
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